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         Jasień, dnia 06.10.2009 r.  

         
Szanowni Wykonawcy 

       Uczestnicy postępowania o udzielenie 
 zamówienia publicznego 

 
 
Znak sprawy: ZPO -  341/04/OCZ/09  
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 
Jasień wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. XX-lecia do nowo projektowanej 
oczyszczalni przy ul. Zielonogórskiej w Jasieniu” 

Zamawiający – Gmina Jasień, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, Ŝe w dniu 02.10.2009 r. wpłynęło 

zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 

PYTANIE 1  

Specyfikacja Techniczna ST-T-04 „WyposaŜenie Technologiczne Oczyszczalni „oraz 
opis technologii oczyszczania ścieków w Dokumentacji Technicznej (Projekt 
Budowlano-wykonawczy) w sposób odmienny opisują wymagania Inwestora w stosunku 
do Obiektu nr 2a – węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków. Prosimy o jednoznaczne 
(zgodnie z Art. 29.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych) 
określenie rodzaju urządzenia i podanie jego podstawowych parametrów techniczno-
technologicznych. 
 
ODPOWIEDZ 1 

 

Prawidłowa wydajność węzła mechanicznego oczyszczania ścieków wynosi 24 l/s. 

PYTANIE 2  

Specyfikacja Techniczna ST-T-04 „WyposaŜenie Technologiczne Oczyszczalni „oraz 
opis technologii oczyszczania ścieków w Dokumentacji Technicznej (Projekt 
Budowlano-wykonawczy) w sposób odmienny opisują wymagania Inwestora w stosunku 
do Obiektu nr 2b – węzeł mechanicznego odwadniania osadów. Prosimy o jednoznaczne 
(zgodnie z Art. 29.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych) 
określenie rodzaju urządzenia i podanie jego podstawowych parametrów techniczno-
technologicznych. 
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ODPOWIEDZ 2 

Prawidłowa wydajność prasy taśmowej wynosi co najmniej 6 m3/h dla uwodnienia 
osadu 98%. 

PYTAMIE 3  

Specyfikacja Techniczna ST-T-04 „WyposaŜenie Technologiczne Oczyszczalni „oraz 
opis technologii oczyszczania ścieków w Dokumentacji Technicznej (Projekt 
Budowlano-wykonawczy) w sposób odmienny opisują wymagania Inwestora w stosunku 
do Obiektu nr 1 – Pompownia Główna oraz Obiektu nr 3 – Reaktor Biologiczny, w 
sposób jednoznacznie wskazujący na urządzenia pochodzące tylko od jednego 
producenta. Jest to niezgodne z Art. 29.2 oraz Art. 7.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych. Prosimy o zmianę opisu lub podanie co najmniej dwóch 
producentów spełniających określone kryteria. 
 

ODPOWIEDZ 3 

Dokumentacja przetargowa – Specyfikacja Techniczna ST-T-04 nie podaje nazw 
producenta oraz znaków towarowych konkretnego producenta, a jedynie wymagane 
przez projektanta parametry techniczne urządzeń. 

Nie zostały więc naruszone przepisy Art. 29.2 oraz Art. 7.1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

        BURMISTRZ 

                /-/ Helena Sagasz 

 

 

 

 


