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         Jasień, dnia 13.10.2009 r.  

         
Szanowni Wykonawcy 

       Uczestnicy postępowania o udzielenie 
 zamówienia publicznego 

 
 
Znak sprawy: ZPO -  341/04/OCZ/09  
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 
Jasień wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. XX-lecia do nowo projektowanej 
oczyszczalni przy ul. Zielonogórskiej w Jasieniu” 

 

Zamawiający – Gmina Jasień, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, Ŝe w dniu 09.10.2009 r. wpłynęło 

zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

PYTANIE 1.  

Na jaką kwotę naleŜy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej? PoniewaŜ w 
pkt. 9 SIWZ wymagane jest ubezpieczenie OC na 10 mln zł, a w załączniku do oferty jest 
wymagane ubezpieczenie na 2 mln zł za wypadek niezaleŜnie od ilości zdarzeń. 
 
DPOWIEDŹ 1. 
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt. 9.3)c)) jednoznacznie określono 
wymogi dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, Ŝe zapisy punktu 9.3)c) SIWZ oraz zapisy załącznika do 
oferty (dotyczące klauzuli 18.2 i 18.3) dotyczą dwóch odmiennych kwestii: 

� pierwszy dotyczy warunków udziału w postępowaniu, 
� drugi dotyczy ubezpieczeń wymaganych przez FIDIC, składanych w związku z 

zawartą umową o udzielenie zamówienia, 
dlatego teŜ nie moŜna łączyć tych kwestii. 
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PYTANIE 2.  
 
W dokumentacji projektowej brak parametrów pracy pomp i mieszadeł uniemoŜliwiających 
dobór odpowiednich urządzeń i ich wycenę. Prosimy o podanie tych parametrów. 
 
 
PYTANIE 3.  
 
Prosimy o podanie parametrów technicznych stacji odwadniania osadów (pasy), niezbędnych 
do wyceny, brak w dokumentacji projektowej. 
 
ODPOWIEDŹ 2 i 3. 
 
Szczegółowe parametry projektowanych urządzeń oraz odpowiednie dane technologiczne 
naleŜy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (ST-0-4). 

 

        BURMISTRZ 

                /-/ Helena Sagasz 

 

 

 


