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Obszarowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi
nda terenie sminy miejsko — wiejskiej Jasieri za okres od 1.01 - 31.12.2022 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zarach, na podstawie § 23 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294), dokonat obszarowej oceny jakosci wody pochodzacej z wodociagéw publicznych
zbiorowego zaopatrzenia w wode oraz podmiotéw zaopatrujacych w wode zlokalizowanych na terenie miast
1 gmin powiatu zarskiego.

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Jasien zapewniony jest dostep do wody przeznaczonej do spozycia
poprzez 2 wodociggi zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode, objete nadzorem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zarach. Podmiotem odpowiedzialnym za jako$é dostarczanej wody jest jej producent,
ktéry ma na celu w taki sposdb uzdatnia¢ wode, aby jej parametry byly zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Producentem wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie gminy Jasien jest Zaklad
Komunalny Sp. z o0.0. ul. Kolejowa 9, 68-320 Jasien. Roczna produkcja wody dostarczanej do odbiorcow
w 2022 r., wynosita 729 m®/d, liczba ludnodci zaopatrywanych w wode do spozycia, pochodzacej
z wodociggdw publicznych wynosita ogétem 7254.

W trakcie 2022 r. na wodociagu publicznym w Jasieniu, ul. Wodna stwierdzono obecno$¢ bakterii grupy
coli. Wiasciciel wodociggu podjgt natychmiastowe dzialania naprawcze, aby w jak najszybszym czasie
zniwelowaé potencjalne zagrozenie zdrowotne dla odbiorcow korzystajacych z wody, a Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zarach zamiescil w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat o zasadach korzystania
z wody. Z uwagi na fakt, iz stwierdzone przekroczenia parametréw mikrobiologicznych wystapily
jednorazowo, mialy charakter krétkotrwaly i nie spowodowaly bezposredniego zagrozenia dla zdrowia ludzi
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zarach wydat warunkowg przydatnos¢ wody do spozycia.

Na podstawie kontroli sanitarnych oraz sprawozdan z badan proébek wody prowadzonych przez
Inspekcje Sanitarng oraz w ramach kontroli wewnetrznej przez przedsiebiorstwo wodociggowe, na pozostalych
wodociggach nie stwierdzono wystepowania statych lub utrzymujacych sie przekroczen zadnego z badanych
parametrow.

Jakos$¢ wody w 2022 r. byta monitorowana poprzez pobieranie probek wody do badan laboratoryjnych
zgodnie z rocznym harmonogramem, ktéry =zostal zatwierdzony przez Lubuskiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Do wiadomosci: ) W |
1. Starosta Powiatu Zarskiego Aleja Jana Pawla Il 5, 68-200 Zary Aol F L/
2. Urzad Miasta i Gminy w Jasieniu ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasieni b

3.aa. HK
Sporzqdzita: A. Bozek \




Obszarowa ocena jakosci wody przeznaczona do spozycia przez ludzi w 2022 roku
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